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RESUMEN 

 

Se presenta una propuesta para el cálculo de flujos de potencia de una red de distribución. Los 

flujos de carga convencionales como el Newton-Raphson, Gauss-Seidel y desacoplado rápido, 

efectivos para el análisis de sistemas de potencia a nivel de transmisión, pero que pueden presentar 

inconvenientes cuando se analizan en ciertos sistemas de distribución, debido a su naturaleza radial 

y alta relación R/X. La metodología propuesta aprovecha la radialidad de la red, y se basa en la 

modificación de la Matriz de Admitancia Nodal, que incluye las cargas en forma de admitancia 

constante. Luego, se implementa un proceso iterativo tipo Jacobi, hasta que alcance la 

convergencia. El código fue implementado en MATLAB. La validez del método propuesto fue 

probada sobre las redes de 7 y 28 barras de la IEEE; comparado sus resultados con el programa 

Neplan y otros algoritmos propuestos por diferentes autores publicados en la IEEE. 

 

Palabras Clave: Redes de distribución, Flujo de carga, red radial, matriz de admitancia, proceso 

iterativo de Jacobi.  
 

ABSTRACT 

 

A calculation of power flow of a distribution network is developed. Conventional load flow such 

as the Newton-Raphson, Gauss-Seidel and fast decoupling, effective for the analysis of power 

systems at the transmission level, but which may present disadvantages when analyzing 

distribution systems, due to their nature radial and high R/X ratio. The proposed methodology takes 

advantage of the radiality of the network, and it is based on the modification of the Nodal 

Admittance Matrix, which includes the loads in the form of constant admittance. Then, an iterative 

Jacobi-type process is implemented, until it reaches convergence. The code was implemented in 

MATLAB. The validity of the proposed method was tested on the networks of 7 and 28 bars of the 

IEEE; compared its results with the Neplan program and other algorithms proposed by different 

authors published in the IEEE. 

 

Keywords: Distribution networks, load flow, radial network, admittance matrix, Jacobi iterative 

process. 

INTRODUCCIÓN 

 

La operación, planificación y estudio de un sistema de distribución de energía eléctrica es de vital 

importancia en la gestión eléctrica actual. Por lo tanto, se requiere de herramientas confiables para 
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su análisis. Una de las herramientas fundamentales son los estudios flujos de potencia o flujo de 

carga.  Un flujo de potencia es básicamente el cálculo de las condiciones operativas de una red, en 

régimen permanente o estacionario, para una condición de demanda y generación dadas. Es decir, 

dada la configuración de un sistema eléctrico de potencia y sus potencias netas en cada nodo, el 

flujo de potencia o flujo de carga consistirá en hallar las tensiones nodales en régimen permanente. 

En los sistemas de trasmisión se han desarrollado algoritmos muy eficientes, pero que suelen 

presentar problemas cuando son aplicados a los sistemas de distribución, debido a su naturaleza 

radial y alta relación R/X (resistencia vs reactancia). Se han reportado una amplia discusión sobre 

los problemas de convergencia de los métodos tradicionales de flujo de potencia en redes de 

distribución [1], y se han propuestos diferentes métodos de solución, divididos en tres grupos, a 

saber: Aquellos que realizan modificaciones a los métodos convencional de Newton-Raphson 

[2][3], los métodos de barrido (forward and backward sweep), usando las leyes de Kirchhoff 

[4][5][7] y los métodos de admitancia de barras [6]. Todos ellos son procesos iterativos. 
 

METODOLOGÍA 

 

Dada una topología de un sistema eléctrico y las potencias netas en cada nodo, el flujo de carga 

consistirá en calcular las variables de estado de dicha red: tensión y ángulo, en régimen permanente. 

Las inyecciones de potencia activa y reactiva son definidas por las potencias nodales generadas y 

demandadas. En la figura 1 se presenta una red radial típica, donde se conoce el voltaje de la 

subestación. 

 
Figura 1. Red radial de distribución. 

 

Entonces, para una barra cualquiera del sistema se puede definir su potencia aparente como: 

 

𝑠𝑐𝑖 = 𝑝𝑐𝑖 + 𝑗𝑞𝑐𝑖 = 𝑣𝑖 . 𝑖𝑐𝑖
∗                  (1) 

Donde:  

Pci, qci: potencia activa y reactiva consumida (carga) en la barra i 

𝑖𝑖
∗: conjugada de la corriente consumida por la carga en el nodo i 

𝑣𝑖: tensión en la barra i 

Por otra parte, la ecuación (1) se puede escribir: 

 

𝑠𝑐𝑖
∗ = 𝑝𝑐𝑖 − 𝑗𝑞𝑐𝑖 = 𝑣𝑖

∗. 𝑖𝑐𝑖               (2) 

Multiplicando el lado izquierdo de la ecuación (2) por el termino vi/vi: 

 

𝑠𝑐𝑖
∗ = (𝑝𝑐𝑖 − 𝑗𝑞𝑐𝑖)

𝑣𝑖

𝑣𝑖
= 𝑣𝑖

∗. 𝑖𝑐𝑖        (3) 

Despejando la corriente consumida por la carga en la barra i, se tiene la siguiente ecuación: 

 

𝑖𝑐𝑖 =
(𝑝𝑐𝑖 − 𝑗𝑞𝑐𝑖)

|𝑣𝑖|2
 𝑣𝑖                (4) 
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Por consiguiente, para cualquier nodo de un sistema de potencia se sabe que la corriente neta 

inyectada, en función de los términos de admitancia de barra es: 

𝑖𝑖 = ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑣𝑗
𝑛
𝑗=1
𝑗≠𝑖

+ 𝑌𝑖𝑖𝑣𝑖                 i=1,…,n                     (5) 

Ahora, si se incluye la carga en la ecuación (5) y mediante kirchhoff de corriente se cumple:  

 

𝑖𝑖 = ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑣𝑗
𝑛
𝑗=1
𝑗≠𝑖

+ 𝑌𝑖𝑖𝑣𝑖 +
(𝑝𝑐𝑖−𝑗𝑞𝑐𝑖)

|𝑣𝑖|
2

𝑣𝑖                (6) 

Donde:  

𝑌𝑖𝑖: Sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo i, con su propio signo. 

𝑌𝑖𝑗: Sumatoria de todas las admitancias que existe entre el nodo (i,j) 

Para cada barra de carga, conocida como barra tipo PQ, 𝑖𝑖=0, por lo que la ecuación (6) quedaría: 

 

0 = ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑣𝑗
𝑛
𝑗=1
𝑗≠𝑖

+ [𝑌𝑖𝑖 +
(𝑝𝑐𝑖−𝑗𝑞𝑐𝑖)

|𝑣𝑖|
2 ] 𝑣𝑖                     (7) 

Para un sistema de distribución se construye el sistema matricial, para cada nodo, a partir de las 

ecuaciones (6) y (7): 
[𝐼] = [𝑌𝑏𝑢𝑠][𝑉]                        (8) 

Donde: 
[𝐼]=Arreglo nx1 de inyecciones nodales de corriente. 

[𝑌𝑏𝑢𝑠] =Matriz nxn de admitancia nodal del sistema. 
[𝑉] =Arreglo nx1 de tensiones nodales. 

Para un sistema radial de (n-1) barras de carga, tipo PQ, considerando carga en la barra 1, sólo 

existe un punto de alimentación, donde la tensión 𝑣1 es conocida, se tiene: 

 

[

𝑖1
0
⋮
0

] =

[
 
 
 𝑌11 +

(𝑝𝑐1−𝑗𝑞𝑐1)

|𝑣1|2
⋯ 𝑌1𝑛

⋮ ⋱ ⋮

𝑌𝑛1 ⋯ 𝑌𝑛𝑛 +
(𝑝𝑐𝑛−𝑗𝑞𝑐𝑛)

|𝑣𝑛|2 ]
 
 
 
[

𝑣1
𝑣2

⋮
𝑣𝑛

]         (9) 

 

Ahora se resuelve la ecuación [𝑉] = [𝑌𝑏𝑢𝑠]−1[𝐼] = [𝑍𝑏𝑢𝑠][𝐼] 
 

[

𝑣1
𝑣2

⋮
𝑣𝑛

] = [
𝑍11 ⋯ 𝑍1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑍𝑛1 ⋯ 𝑍𝑛𝑛

] [

𝑖1
0
⋮
0

]            (10) 

 

Particularizando para una red radial, donde se conoce el valor de la tensión de la subestación (S/E), 

para el caso 𝑣1= 1+j0, única fuente de alimentación, y desarrollando el producto de matrices se 

tiene la siguiente sub-matriz:  

[

𝑣2
𝑣3

⋮
𝑣𝑛

] = [

𝑍22

𝑍33

⋮
𝑍𝑛𝑛

] . 𝐼1             (11) 
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Como 𝒗𝟏es conocido, por lo tanto 𝑰𝟏 =
𝒗𝟏

𝒁𝟏𝟏
, está reducción es gracias a las particularidades de una 

red radial, de allí su ventaja para el análisis en sistemas de distribución de energía eléctrica. En 

base a lo anterior se programó en un ciclo iterativo tipo Jacobi, comenzando con un perfil de 

tensiones de arranque para cada barra de  vi=1+j0 p.u. y una tolerancia dada 𝟏𝟎−𝟓. El algoritmo 

propuesto puede ser resumido en los siguientes pasos: 

1-. Leer data del sistema radial de distribución. 

2-. Construir la Ybus del sistema, matriz de admitancia, con los datos topológicos de la red. 

3-. Definir las tensiones de arranque y la tolerancia, la tensión de la subestación es conocida. 

4-. Comenzar las iteraciones formando la matriz (9). 

5-. Invertir la Ybus nueva para obtener la matriz Zbus. 

6-. Calcular el sistema (11). 

7-. Calcular |𝑽𝒊
𝒌+𝟏 − 𝑽𝒊

𝒌| ≤∈ para i=2,…,n 

8-. Si converge la solución ir a 9, si no, ir a 4 con los voltajes actualizados. 

9-. Imprimir resultados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con la ayuda del programa Matlab se implementó el algoritmo en las redes de 7 y 28 barras de la 

IEEE. Se prueban dos casos que se describen a continuación. 

Caso I: IEEE 7 barras; 12,47 kV, Sbase=100 kVA. Los datos de la red se muestran en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Datos de red de prueba de 7 barras IEEE. 

salida llegada r(p.u) x(p.u) Pload(p.u) Qload(p.u) 

1 2 0,0265 0,0462 0,1017 0,0635 

1 3 0,1005 0,0693 0,0547 0,0342 

3 4 0,067 0,0462 0,0809 0,0596 

3 5 0,0265 0,0462 0,1017 0,0635 

5 6 0,1005 0,0693 0,0547 0,0342 

5 7 0,067 0,0462 0,0809 0,0596 

 

Se comparó con otros algoritmos como el TRX [7], que se basa en un método de barrido (forward 

and backward sweep), el Newton-Raphson y el propuesto en MANPOWER, los resultados se 

muestran en la tabla 2.  
Tabla 2. Voltajes de barra del caso de loa red radial de 7 barras IEEE. 
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Al comparar los valores se observa es que el método propuesto arroja resultados iguales al método 

tradicional de Newton-Raphson, la mayor variación se presenta con el método de barrido TRX [7]. 

Caso II: IEEE de 28 barras, 11 kV, Sbase= 100 kVA, cuyos datos se muestran en la tabla 3. 

 
Tabla 3. Datos de red de prueba de 28 barras IEEE. 

salida llegada r(Ω) x(Ω) Pload(kW) Qload(kVAr) 

1 2 0.12648 0.05263 140 90 

2 3 0.15463 0.06579 80 50 

3 4 0.09486 0.03947 80 60 

4 5 0.06374 0.02632 100 60 

5 6 0.25296 0.10526 80 50 

6 7 0.18972 0.07895 90 40 

7 8 0.10119 0.04211 90 40 

8 9 0.18972 0.07895 80 50 

9 10 0.25296 0.10526 90 50 

10 11 0.19108 0.05402 80 50 

11 12 0.09554 0.02701 80 40 

12 13 0.28663 0.08103 90 50 

13 14 0.28663 0.05942 70 40 

14 15 0.21019 0.05402 70 40 

15 16 0.19108 0.08103 70 40 

16 17 0.28663 0.05402 60 30 

17 18 0.19108 0.05402 60 30 

2 19 0.23886 0.06753 70 40 

19 20 0.09554 0.02701 50 30 

20 21 0.19108 0.05402 50 30 

21 22 0.34395 0.09724 40 20 

3 23 0.37339 0.07023 50 30 

23 24 0.21019 0.05942 50 20 

24 25 0.38217 0.10804 60 30 

6 26 0.19108 0.05402 40 20 

26 27 0.09554 0.02701 40 20 

27 28 0.09554 0.02701 40 20 

 

Para este caso se compararon los resultados con un programa comercial para el análisis de sistemas 

de potencia: NEPLAN y con el método de barrido TRX [7].  Los resultados se presentan en la tabla 

4. 
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Tabla 4. Voltajes de barra del caso de loa red radial de 28 barras IEEE. 

 

Al observar los resultados presentados se tiene la mayor variación de 0,0001 p.u. con respecto al 

método de barrido TRX [7], y con el programa comercial no presenta variación. En el programa 

comercial se tomó la opción de análisis de sistemas de distribución, ya que también permite elegir 

si la red es de trasmisión. 

 

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo presenta una metodología para la solución de flujos de carga en redes de distribución, 

el cual muestra ser eficiente, además de su simplicidad y de fácil programación. Los resultados 

fueron validados con un programa comercial. Además, presenta la ventaja que se puede incluir las 

barras con compensadores. 
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